
Autor:

Nap. znamionowe

Icc1 max

Schemat

Schemat

Icc3 max

Układ sieci

Moc znamionowa:

Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

42,9kW 41,5 kW 0,5kW 0,3kW 0,3kW 0,3kW

120mm2 70mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

Q1 Q1 Q2 Q4 Q6 Q8 Q10

YKY YKY YDY YDY YDY YDY

Wyłącznik główny
Wskaźnik
obecności
napięcia

zasilanie pompy
ciepła 14,5kW
osprzęt pompy
ciepła 27kW

zasilanie pompy
wymiennika

ciepła 1F

zasilanie pompy
wymiennika

ciepła 1F

zasilanie pompy
wymiennika

ciepła 1F

zasilanie pompy
wymiennika

ciepła
1F

400V

73,01A

TN-S

42,9kW

Q7

P300

2P

10A

AC

30mA

Q3

P300

2P

10A

AC

30mA

Q1

S 303 B

3P

6A

Q6

M250 1,6A

M250

1.60A

Q5

P300

2P

10A

AC

30mA

Q10

M250 1,6A

M250

1.60A

Q4

M250 6,3A

M250

6.30A

Q2

S300

3P

100A

Q8

M250 1,6A

M250

1.60A

Q9

P300

2P

10A

AC

30mA

Q1

VISTOP

4P

160A
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